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ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Φ/Β σταθμός 1,1MWp
Γενικό μονογραμμικό Φ/Β σταθμού (3)

ΣΤΑΝΤΑ Μ.Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕIΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
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09/05/25 Μελέτη Εφαρμογής

Aρ.Αναθ ΠεριγραφήΗμερομηνία Ελέγχθηκε ΕγκρίθηκεΣχεδιάστηκε

Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος

Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος Μοτοραϊζέ

Σ.Γ.
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Μικροαυτόματος

Ασφαλειοαποζεύκτης

Αντιστροφέας

Μετρητής Φωτοβολταϊκού

Μετασχηματιστής Έντασης

Διακόπτης Φορτίου

Κ.Θ.

Αυτόνομο Σύστημα Ηλεκτροδότησης Ξενοδοχειακής Μονάδας 5 αστέρων στη 
νήσο Διάπορο Χαλκιδικής
 

27/05/25 Μελέτη Εφαρμογής Σ.Γ. Κ.Θ.
Κ.Θ.
Κ.Θ.
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